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Vattenmätarplatsens utformning med konsol
Bilden visar hur vattenmätarplatsen med konsol ska vara utformad med 
mått, belysning och placering. Mått angivna i millimeter.

Vattenmätare med väggmonterad vattenmätarkonsol
Bilden visar vattenmätare fast monterad i konsol med avstängningsventiler.

Avstängningsventil B

Skjutbar kopplingshylsa

Avstängningsventil A

Bygglängd
vattenmätare

Mätarkonsol

qn 2,5 L = 220 mm
qn 6,0 L = 260 mm
qn 10,0 L = 300 mm{
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